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NAVOD NA OBSLUHU C. 82221 RV

CO2 snimag pre easyControls

KWL-CO2

na zaznamenavanie CO2 koncentracie
v interiérovom ovzdusi
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WADITAI A 1 1.0 VSeobecné informacie
KtAPITOLA, 1 Z dévodov bezpecnosti, bezchybnej prevadzky a funk&nosti vyrobku je potrebné pozor-
VSEOBECNE ne precitat a dodrZiavat nasledovné instrukcie. Musia byt dodrzané a uplatnené vsetky
POZNAMKY vztahujlice normy na narodnej Urovni ako aj bezpecnostné predpisy a smernice (napr.

v Nemecku DIN EN VDE 0100). Navod na obsluhu zostava na mieste montaze pre
uzivatela spolu so zariadenim. Po ukonceni montaze by mal byt tento dokument
odovzdany prevadzkovatelovi (najomcovi/vlastnikovi).

Upozornenia a bezpecnostné varovania
Vedla zobrazeny symbol slizi ako bezpe¢nostno-technické varovanie. Bezpod-
mienecne dodrziavajte vSetky bezpecnostné predpisy uvedené pri tomto symbole,
aby ste sa vyhli nebezpe¢nym situaciam.
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Naroky vyplyvajlice zo zaruky a vyluky

Ak nebudl dodrzané nasledujice pokyny, zanikéa zéaruka vyrobcu. To isté sa vztahuje
v ramci narokov zo zaruky aj na vyrobcu. PouZitie prislusenstva, ktoré nie je schvalené,
odporucané alebo ponukané vyrobcom Helios nie je dovolené. Eventualne vzniknuté
Skody nepodliehaju zaruke.

Predpisy, smernice
Ak sa dodrzia pokyny pre montaz a prevadzku, vyrobok v ¢ase jeho vyroby vyhovuije plat-
nym medzinarodnym predpisom a CE-smerniciam.

Prevzatie zakipeného tovaru

Balenie obsahuje CO, snimac: KWL-CO, vratane riadiaceho kabla

Pocas preberania overte stav a totoZznost objednaného tovaru. V pripade poskodenia re-
klamujte tovar u prepravcu. Reklaméciu neodkladajte. Neskoré reklamécie a naroky budu
odmietnuté.

Skladovanie

Pri dlhodobejSom skladovani zariadenia je potrebné zabranit Skodlivym vplyvom a vyko-
nat nasledovné opatrenia:

Ochrana suchym, vzduchotesnym obalom proti prachu (plastovy sacok so suchym meé-
diom a indikatormi vihkosti). Miesto skladovania musf byt chranené pred otrasmi, vodou
a vykyvmi teplét. Skodly, ktorych priginou je nevhodné zaobchadzanie pri preprave, skla-
dovani a uvadzani do prevadzky su preukazatelné a tieto nepodliehaju zaruke vyrobcu.

Oblast a ucel pouzitia

COy snima¢ KWL-CO» je mozné pripojit na vSetky KWL kompaktné vetracie zariadenia
z vyrobného programu Helios, ktoré obsahuju reguléciu easyControls. Pripojit je mozné
celkovo max. az 8 kusov.

Pouzitie nevyhovujlice tomuto navodu a uréeniu produktu nie je dovolené!

Funkcie
SlUZi na zaznamenavanie koncnetracie CO» v interiérovom ovzdusi.

Pridelenie adresy

Ak sa pripaja viac snimacov CO, na jedno KWL zariadenie, musi byt vykonana Uprava pri-
delenia adries.

Nesmie sa vyskytnut duplicitna adresa pri snimacoch s &islovanim 1 az 8! (pozri tiez
tabulku DIP prepinaca v schéme zapojenia SS-1073).
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VSetky obrazky bez zaruky!

Odovzdat uzivatefovi spolu s produktom a uschovat! Vydanie & 82221/03.14 www.centrum-rekuperacie.sk
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